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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteilig-
ten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu
stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung müssen den Hinweis “Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte
Übersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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- Abschnitte 3 und 6 

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe: Begriffe, Anforderungen und
Prüfungen (Ausgabe Mai 1998)  

4102-11,
Abschnitt 6.1 erfüllen.

2.1.3 Die Zusammensetzung des Baustoffs muss den beim Deutschen Institut für Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2
2.2.1

2.2.2

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Bei der Herstellung der Fugendichtungsmasse sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.
Kennzeichnung
Die Verpackung des Baustoffs oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

4102-81) nach DIN  schwerenfflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN  

kg/m3 betragen.
2.1.2 Die in die Fugen eingebrachte Fugendichtungsmasse muss die Anforderungen an

schwerenfflammbarer  Baustoff.
Die Oberfläche der Fugendichtungsmasse darf nicht zusätzlich mit Anstrichen,
Beschichtungen oder ähnlichem versehen werden.
Der Baustoff tropft brennend ab.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1
2.1.1

Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Fugendichtungsmasse ist auf Silikonbasis herzustellen. Die Rohdichte muss etwa
1350 

4102-1’.

1.2
1.2.1

Anwendungsbereich

1.2.2

1.2.3

Die Fugendichtungsmasse ist bei Verwendung zwischen massiven, mineralischen oder
metallischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer
Fugenbreite bis 40 mm ein 

4102-BI)  nach DIN 
- Silicon DFS” genannt, als schwerent-

flammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN  
“fischer  Brandschutz  
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der
Fugendichtungsmasse,



4102-BI)  nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung” sind in den “Mitteilung
Instituts für Bautechnik vom 1. April 1997 veröffentlicht.
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Baust0
DIN 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

2 Die “Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerenfflammbarer  

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfung und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prüfung

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

4102-81)  nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung”* maßgebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

-

2.3 Übereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Über-
wachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die “Richtlinien zum
Übereinstimmungsnachweis schwerenfflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 

- brennend abtropfend 
4102-BI) zwischen massiven, minera-

lischen oder metallischen Baustoffen” 
- “Nur schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN  

- Herstellwerk

- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- Zulassungsnummer: Z-PA-Ill 2.3277

- Name des Herstellers

- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit

- Produktname
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Folgende Angaben sind auf der Verpackung, dem Beipackzettel bzw. auf den Gebinden
anzubringen:



4102-BI) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung”* in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.
Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen,
und es können Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

3.1

3.2

3.3

Die Fugendichtungsmasse ist bei Verwendung zwischen massiven, mineralischen oder
metallischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer
Fugenbreite bis 40 mm ein schwerentflammbarer Baustoff.
Die Oberfläche der eingebrachten Fugendichtungsmasse darf nicht zusätzlich mit An-
strichen, Beschichtungen oder ähnlichem versehen werden.
Da der Baustoff brennend abtropft, sind für die Verwendung der Fugendichtungsmasse
die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften zu beachten.

Im

La
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- die betreffende Prüfung unverzüglich
zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.
Für die Durchführung der Überwachung sind die “Richtlinien zum Übereinstimmungs-
nachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN  

- soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich  
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Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist 
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